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SOLUCION DE PROBLEMAS

Guias Consejos y precaUCiones PROBLEMA iREVISE ESTO EN PRIMER LUGAR!!
’

* ;Hay un corte de energia?

Durante el funcionamiento normal puede suceder lo siguiente y no ser una averia. .. . .
P Y y ) ) * ;Se apag6 un interruptor, se dispard el disyuntor o se ha quemado un fusible?
La unidad no funciona.

L * ; Las pilas del mando a distancia son nuevas?
Caso Explicacion
* ;El reloj y el temporizador del mando a distancia estan ajustados correctamente?

La refrigeracion o calefaccion esta retardada. Hay un retardo de 3 minutos para proteger el compresor.

+ ; Los ajustes de temperatura y modo son correctos?

El ventilador cambia de apagado a lento y finalmente | Esto sucede automaticamente en modo de calefaccion para evitar soplar

anormal aire frio en las personas + ; Los filtros de aire estan limpios?

No enfria/calienta

y : lo suficiente.
t:rgzlg;aawon se para de repente y la luz de destielo | £, o o oo la deshielo de la uridad exteror (5 - 10 minutos).

+ ;Las ventanas y las puertas estan cerradas?

+ ; El aire fluye sin restricciones de entrada y salida en las unidades interior y exterior?

Esto puede suceder cuando la temperatura de la unidad es baja y ¢l aire * ¢El ventilador esta en velocidad alta y las lumbreras permiten el maximo flujo de aire?
de la sala es calido y himedo.

Sale niebla (vapor de agua) de la unidad interior

"Silbido": es normal cuando la presion del gas se iguala cuando el compresor

se para o arranca. ¢ LA UNIDAD NO RESPONDE COMO ES DEBIDO?
El aparato de aire acondicionado emite sonidos » Anote el niimero de modelo del producto,
de bajo volumen "Crujidos": expansion y contraccion normales de las piezas de plastico y metal. » Pongase en contacto con el servicio técnico,

* Explique todos los detalles observados.

Corrientes de aire: es normal cuando la lumbrera restablece su posicion.

Se puede producir cuando el aire acondicionado se utiliza por primera

Descargas de polvo de la unidad. vez 0 cuando no se ha utilizado durante mucho tiempo.

Por lo general causado por productos quimicos, humo de cigarrillos,

Emite un olor peculiar. . . o
la cocina, etc. Sino es el caso llame al servicio técnico.

El ventilador cambia de velocidad al enfriar La temperatura ambiente es la misma que la seleccionada con el mando A PRECAUCION

o al calentar. a distancia. Si no es el caso llame al servicio técnico.

Puede ocurrir cuando las temperaturas exteriores estan cerca o por debajo
Bajo rendimiento de la calefaccion de cero grados centigrados, iEn cualquiera de los siguientes casos apague la unidad de inmediato!
Sino es el caso llame al servicio técnico.

+ El cable de alimentacion esta dafiado o anormalmente caliente.

Se enciende automaticamente Es normal cuando se restablece la alimentacion después de un apagon. * Hay olor a quemado.
. . - * Se escuchan sonidos fuertes o anormales.
La interferencia de las torres de telefonia celular y los amplificadores de los + Un fusible se quema con frecuencia o un disyuntor salta con frecuencia..
mandos a distancia pueden hacer que la unidad no funcione correctamente. + Cae agua u otros objetos dentro o fuera de la unidad. |
S b : * Los indicadores parpadean continuamente /)
El funcionamiento es erratico, impredecible i i6 - P Q' /)
0 1o responde P Desconecte la almentacion y vuelva a conectarla, + Se muestra un codigo de autodiagnéstico, por ejemplo, E0, E1, E2 ... 0 PO, P1, P2... etc. s ’ij“

Pulse el boton ON/OFF en el mando a distancia para reiniciar el funcionamiento.

Siel problema no se resuelve llame al servicio técnico. f NO INTENTE REPARAR ESTE EQUIPO USTED MISMO.

El acondicionador de aire multisistema no puede funcionar con distintos modos al mismo tiempo. Por ejemplo, una unidad no puede estar iPONGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TECNICO!

en modo refrigeracion y otra en modo calefaccion.
Cuando se seleccionen distintos modos de funcionamiento, el modo calefaccion “HEAT” tendra prioridad.
La unidad interior que funcione en modo “COOL” o “FAN’ se parara y mostrara el codigo “P5".




